
 

 

 

Ausfüllhinweis Typenschild für 
Brennwertabgasanlage POLY-STAR 

 

Achtung, bei der Verwendung des Abgassystems POLY-STAR ist beim Einbau das Typenschild rich�g 
auszufüllen. 

Da die Kesselhersteller für die Bauart C6xx bei der Abgasanlage immer eine Klassifizierung der Art 

T120  H1 W 2 O fordern, ist bei unserem System bis zu einem Rohrdurchmesser von 160 mm 
folgende Felder anzukreuzen: 

Das jeweilige System: 

 1  Einwandige Sanierung im Schornstein/Schacht 

 2  Flexible Sanierung im Schornstein/Schacht  

 3   Konzentrische Verbindungsleitung (AZ-Rohr/von Brennwertgerät zum Schornstein) 

 4  Außenwandsystem an der Fassade 

Zusätzlich ist immer anzukreuzen H1 geprü� bis DN 160 mm 


